水塔水位控制
1、水塔水位控制的要求：
当水池液面低于下限水位（S4 为ON 表示），电磁阀Y 打开注水，S4 为OFF，表示水位高于下限水位。当水池液面高于上限水位（S3 为ON 表示），电磁阀Y 关闭。
当水塔水位低于下限水位（S2 为ON 表示），水泵M 工作，向水塔供水，S2 为OFF，表示水位高于下限水位。当水塔液面高于上限水位（S1 为ON 表示），水泵M 停。
当水塔水位低于下限水位，同时水池水位也低于下限水位时，水泵M 不启动。
当水池水位低于下限水位（S4 为ON），电磁阀Y 应打开注水，若3 秒内开关S4 仍未由闭合转为分断，表明电磁阀Y 未打开，出现故障，则指示灯Y 闪烁报警。

2、I/O分配
	元件
	地址
	元件
	地址

	水塔上限水位S1
	I0.1
	电磁阀Y
	Q0.0

	水塔下限水位S2
	I0.2
	水泵M
	Q0.1

	水池上限水位S3
	I0.3
	报警指示灯
	Q0.2

	水池下限水位S4
	I0.4
	
	



3、接线图
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4、控制程序
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5、设计组态控制界面
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